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Jautājums:
Ir pretrunas - logu specifikācijā lapa AR-14 pie logiem piezīmēs norādīts koeficients 1.3, bet lapas beigās ir norādīts ka nepieciešamas 3 stiklu paketes, bet iepriekšminēto koeficientu var sasniegt ar parastu paketi. Kuru norādi jāņem vērā?



Atbilde:
Jāpiedāvā tāds izstrādājums, kas izpilda visas uz to attiecināmās prasības.



